ZENIT:I

DEL BOLLITORE

LEGENDA

POMPA DI CIRCOLAZIONE
VALVOLA DI RITEGNO
VASO DI ESPANSIONE
VALVOLA DI SFIATO
VALVOLA DI CHIUSURA
KIT SFIATO SONDA
VALVOLA DI SICUREZZA
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MISCELATORE
TEMOSTATICO

S1 SONDA PANNELLO
S2 SONDA BOILER
S3 SONDA INTEGRAZIONE

USCITA ACQUA
CALDA SANITARIA

CALDAIA ISTANTANEA
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N°1 - SCHEMA TIPO IMPIANTO A CIRCOLAZIONE FORZATA CON GRUPPO DI
CIRCOLAZIONE PREMONTATO, CON INTEGRAZIONE NELLO SCAMBIATORE
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N°2 - SCHEMA TIPO IMPIANTO A CIRCOLAZIONE FORZATA CON GRUPPO DI
CIRCOLAZIONE PREMONTATO, CON INTEGRAZIONE NELLO SCAMBIATORE DI UNA
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